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Le seguenti caratteristiche di portata risultano verificate mantenendo le condizioni di funzionamento a livello 
ottimale. Al fine di evitare eventuali intasamenti da deposito si ritiene opportuno effettuare una pulizia 
almeno a cadenza annuale. Tale intervento consiste nello svuotamento del condensa-grassi tramite 
autobotte. 
La ditta garantisce il corretto e buon funzionamento del manufatto in oggetto declinandone ogni 
responsabilità qualora non fosse correttamente messo in opera e/o non adeguatamente mantenuto. 
 
In più l’utilizzo di tale impianto permette la semplificazione del processo di chiarificazione, di avere un 
consumo elettrico assente e la semplicità dal punto di vista gestionale e di manutenzione. 


